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RW-Leitung 

siehe Längsschnitt 16 

Straßenplanung 

Bestand 
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SW008-Bogen 

Bogen DN 250 PP 

3
4

3
,7

3
 

3
4

3
,4

1
 

3
3

9
,5

5
 

[m] 

[Prom.] 

3
3

8
,0

7
 

4
,
1
8

 

36,8 

40,27 

Geplant 

250 

PP 

KREIS 

SW007 

Multro SW 1500 

3
4

1
,9

7
3

4
1

,6
5

 

[mm] 

3
,
9
0

 

Anschluss SW 
siehe Längsschnitt 

Anschluss RW 
siehe Längsschnitt 
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Anschluss 
für Erweiterung 
des BA 5b 

Profil 

Material 

Profilhöhe 

Status 

Haltungslänge 

Haltungsgefälle 

Schachthöhe / Leitungstiefe [mNN] 

Sohle Einlauf [mNN] 

Sohle Auslauf [mNN] 

Geländehöhe [mNN] 

OK Deckel / OK Straße [mNN] 

Schachttyp 

Schachtbezeichnung Schmutzwasser 
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Hinweis zur Entwässerung 

OK Deckel : 
Bei den Bögen und Muffen sind die angegebenen Kanaldeckelhöhen fiktiv. 
Sie entsprechen der Straßenhöhe. 

SWEND012 - SW007 / RW007 - RW003 

Schachtbezeichnung Regenwasser RW007 RW006 RW005 RW004-Bogen RW003 

Schachttyp Multro RW Multro RW Multro RW Bogen DN 315 PP Multro RW 
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Haltungsgefälle [Prom.] 12,4 36,9 

Haltungslänge [m] 61,53 53,40 23,79 40,23 

Profilhöhe [mm] 315 

Material PP 

Profil KREIS 
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Station - Regenwasser [m] 28,10 89,66 143,10 166,89 207,16 

Station - Schmutzwasser [m] 0,00 2,22 7,77 28,08 53,90 86,42 89,64 114,75 143,08 150,30 166,91 178,71 207,18 

KS - DN 250 PP 
2,22m - 12,8‰ KS - DN 250 PP KS - DN 250 PP KS - DN 250 PP KS - DN 250 PP KS - DN 250 PP 

25,85m - 12,8‰ 61,56m - 12,3‰ 53,44m - 12,5‰ 
KS - DN 250 PP 

SW006 

23,83m - 36,8‰ 40,27m - 36,8‰ 39,09m - 22,1‰ 

N r . A rt de r Ä nderung D atum N am e genehm igt 
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